Bilan annuel de la qualité de I’eau potable
pour la période du 1°" janvier au 31 décembre 2019

Nom de Pinstallation de distribution : Carleton-sur-Mer
Numéro de ’installation de distribution : X0009000
Nombre de personnes desservies : 4036

Date de publication du bilan : 2021-07-15

Nom du responsable légal de I’installation de distribution : Ville de Carleton-sur-Mer

Personne a joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
s Nom : Vincent Leblanc

e Numéro de téléphone : 418 364-7073 #236

¢ Courriel : directiontravauxpublics@carletonsurmer.com

Le présent bilan est disponible & ’adresse suivante : Afips://carletonsurmer.com

A noter :

Le ministére de I'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques considére que
le responsable d’un systéme de distribution visé par 'exigence de ['article 53.3 du Reglement sur
la qualité de I'eau potable peut y répondre de maniére appropriée en utilisant le modéle présenté
ici. Le responsable peut également choisir d’employer un modéle différent, dans la mesure ot le
document produit inclut minimalement les renseignements prévus qux sections qui suivent. Plus de
précisions sont disponibles dans la note explicative de ['article 53.3 du Guide d’interprétation du
Réglement sur la qualité de ['eau potable.
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(artlcles 11 et 12 du Reglement sur Ia .quahte de I’eau potable)

Exigence sous la responsabilité de la municipalité dont le systéme dessert
’installation de distribution (résequ non municipal desservant moins de
500 personnes et alimenté par un véseau sous la responsabilité d’une municipaliié)

N(.m.lbr‘i Nombre total Nombre
& ,mhm":l_ﬁ Nombre total d’échantillons | d’occasions ou la
ee z’m ! (lms d’échantillons | analysés par un norme
réegyﬁfr‘: el:1 T_‘; tiizm prélevés laboratoire applicable a été
(N par mois x 12) acerédité dépassée
Coliformes 96 100 100 0
totaux
Coliformes
fécaux ou
Escherichia 96 100 100 0
coli

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :

Aucun dépassement de norme

Date du
prélévement

Parameétre

€n cause

Lieu de
prélévement

Norme
applicabie

Reésultat
obtenu

Mesures prises
pour informer la
population, le cas

échéant, et corriger
la situation
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Hostal rg 111sees sur i:eall dis|
(articles 14, 14.1 et 15 du Réglement sur la qualité de 1’eau potable)

Exigence sous la responsabilité de la municipalité dont le systéme dessert
I"installation de distribution (réseau non municipal desservant moins de
500 personnes et alimenté par un réseau sous la responsabilité d’une municipalité
dans le cas de article 14.1)

[] Exigence non applicable (réseau alimenté par un autre réseau assujetti aux
articles 14 et 15)

Nombre Nombre Nombre
minimal Nombre total d’échantillons , . .
d’échantillons | d’échantillons | analysés par un d occasmn.s ou la
exigé par la prélevés laboratoire norine app hca’ble 2
. . f yiex été dépassée
réglementation accrédité
Antimoine 1 1 1 0
Arsenic 1 1 1 0
Baryum | 1 1 0
Bore 1 1 1 0
Cadmium 1 1 1 0
Chrome 1 1 1 0
Cuivre 5 5 5 0
Cyanures i 1 1 0
Fluorures 1 1 1 0
Nitrites + nitrates 4 4 4 0
Mercure 1 1 1 0
Plomb 5 5 5 0
Sélénium 1 1 1 0
Uranium 1 1 1 0
Bromates N/A N/A N/A N/A
Chloramines N/A N/A N/A N/A
Chlorites N/A N/A N/A N/A
Chlorates N/A N/A N/A N/A
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Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances

inorganiques :

Aucun dépassement de norme

Date de Paramétre
prélevement | en cause

Lieu de
prélévement

Norme
applicable

Résultat
obtenu

Mesures prises
pour informer la
population, le cas

¢chéant, et corriger
la situation
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_ de rbidi lis r P« istrib
(article 21 du Réglement sur la qualité de 1’eau potable)

Exigence sous la responsabilité de la municipalité dont le systéme dessert
["installation de distribution (¥éseau non municipal desservant moins de
500 personnes et alimenté par un réseau sous la responsabilité d une municipalité)

Nombre Nombre Nombre
minimal Nombre total | d’échantillons | d’occasions ou la
d’échantillons | d’échantillons | analysés par un norme
exigé par la prélevés laboratoire applicable a été
réglementation accrédité dépassée
Turbidité 12 12 12 0

Précisions concernant les dépassements de la norme relative a la turbidite :

X Aucun dépassement de norme

Mesures prises pour
informer la
population, le cas
¢chéant, et corriger
la situation

Date de . s Norme Résultat
£1e ¢ Lieu de prélévement licabl bt
prélévemen applicable obtenu

SUTN

5UTN

5UTN

5 UTN

Nom de I*installation : Carleton-sur-Mer (numéro X0009000), année 2019 5



BXl Exigence non applicable (réseaqu desservant 5 000 personnes ou moins)

[ ] Réduction des exigences de contrdle étant donné que I*historique montre des
concentrations inférieures & 20 % de chaque norme applicable
(exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)

Nombre Nombre Nombre
minimal Nombre total | d’échantillons | d’occasions ot la
d’échantillons | d’échantillons | analysés par un norme
exigé par la prélevés laboratoire applicable a été
réglementation accredité dépassée
Pesticides N/A N/A N/A N/A
Autres substances N/A N/A N/A N/A
organiques

Sth

(érticilell.é”&uuflié'g'iément sur la qualité de 1’eau potable)

Exigence non applicable (réseau non chloré)
Exigence sous la responsabilité de la municipalité dont le systéme dessert

I’installation de distribution (réseau non municipal desservant moins de
500 personnes et alimenté par un réseau sous la responsabilité d une

municipalité)
Nombre Nombre Nombre
minimal Nombre total | d’échantillons | d’occasions ot la
d’échantillons | d’échantillons | analysés par un norme
exigé par la prélevés laboratoire applicable a été
réglementation accrédité dépassée
Trihalométhanes totaux 4 4 4 0
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Aucun dépassement de norme

Mesures prises pour informer la

Date de Paramétre Lieu de Norme Résultat opulation. le cas échéant. et
prélévement en cause prélévement | applicable obtenu pop . e
corriger la situation
A noter :

Pour les trihalométhanes, la norme est appliquée sur la moyenne de quatre trimestres consécutifs
& partir des résultats les plus élevés obtenus a chacun de ces trimestres si plus d’un échantillon est
analysé. Il peut donc arriver qu 'un résultat individuel soif plus élevé que 80 ug/L sans que la norme
basée sur la moyenne soit dépassée.
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a (74

it

(article 42 du Réglemeﬁt sur la quahte de l’eéﬁ'potable)

Aucune analyse réalisée sur ces parameétres

Nombre Nombre Nombre
minimal Nombre total | d’échantillons | d’occasions ol
d’échantillons | d’échantillons | analysés par la norme
exigé par Ia prélevés un laboratoire | applicable a été
réglementation accrédité dépassée
Acides haloacétigues 0 0 0 0
Microcystines (exprimées
en équivalent toxique de 0 0 0 0
microcystine-LR)}
Nitrites (exprimés en N) 0 0 0 0
Aut’re_s pesticides 0 0 0 0
(préciser lesquels)
Substances radioactives 0 0 0 0
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Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui font I’objet d’'une norme :

Aucun dépassement de norme

Raison
justifiant le

Mesures prises
pour informer la

Date de 1 Lieu de Norme | Résultat .
ra prélevement et 1s . population, le cas
prélévement R prélevement applicable | obtenu | . .
parametre en échéant, et corriger
cause la situation
A noter :

Pour les acides haloacétiques, la norme est appliquée sur la moyenne de quatre trimestres
consécutifs d partir des résultats les plus élevés obtenus o chacun de ces trimestres si plus d’'un
échantillon est analysé. Il peut donc arriver qu’un résultat individuel soit plus élevé que 60 ug/L

sans que la norme basée sur la moyenne soit dépassée.

Nom de I’installation : Carleton-sur-Mer (numéro X0009000), année 2019




Nom : Vincent Leblanc

Fonction : Directeur des travaux publics

Signature : /;é'\ Date : 2021-07-09
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